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Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/JBERSETZUNG I

DATUM DER KONTROLLE

ADRESSE DER KONTROLLE

> KONTROLLE

10/09/2025 (14:00 - 14:41) INSPIZIERENDE Rey:s Goma

KONTROLLEUR
Eynattener Strafle 173 -4731 ART DER Konirolle wahrend des Verkaufs einer alten
Raeren KONTROLLE Elektroinstallation (8.4.2.)

» ALLGEMEINE ANGABEN

REF. 131/2025/114045/D01:1

Adresse der Installation

Art der Rdume

Anlass der Kontrolle
Besitzer

Verantwortliche der Arbeiten

Anwendbarefangewendete Ausnahmen 8.2.1. -6.5.8.1.

» ANGABEN ZUM STROMANSCHLUSS

Eynattener Strafle 173 - 4731 Raeren

Betreiber Verteilungsnetz (BVN) ORES ASSETS
EAN-Code Nicht mitgeteilt
Zahlernummer 2367625

index Tag/Nacht 0109186,7/

Typ der allgemeinen Abschaltung Unterbrecher
Kabel Stromkasten EXVB 4 x 10 mm?
Nominale Betriebsspannung 3x230V - AC
Nominaler Strom der Schutzverbindung 32A

Konformitat Kabelschema und Lageplan Nicht Ok | Anzahl Stromkasten 1 | Anzahl Stromkreise  6+2reserv
<]
Stromkreise Disjx 1mono Disj x2 Disj x3 tri
mongo
Schutz 16A,C,3KA  10A,C,3KA 20A,C,3KA
Querschnitt (mm?) 1,5 1,5 2,5
Schiussfolgerung OK OK OK
Die Fundamente stammen von Vor 01/10/1981 Differentialvorrichtung am Kopf der Anlage iD - 40A - 300mA - Typ A - Test OK
Erdung Unbestimmt Zusétzliche Differertialvorrichtung 1D - 40A - 30mA - Typ A - Test OK

Erdungswiderstand (Q)

der
Test Kantinuitzt
Kontrolle Fehlerstromschleife

Schutz gegen indirekte Kontakte

Der oder die ausgefalienen Steckdosen befinden sich in

Konformitét der equipotentialen Verbindungen und
PE

Nicht messbar
Ohne Bedeutung

Fixierung/Zustan.i'Verschlgchterung

Sichtpriifung von suationaren und/oder mobilen
Geraten

Nicht schiiissig Schutz gegen dire ie Kontakte
Schliissig Allgemeine Isolatioswiderstand (M)
Nicht OK Korrespondenz zwischen Hauptdifferential ~ Erdung

Angemessenheit Uberstromschutzvorrichtungen -
Schaltungsabschnitten

der Kiiche - dem Esszimmer - dem Dachboden

Nicht OK
Nicht OK

Nicht OK

4,90

Nicht in Ordnung
OK

ABSCHLUSS : NICHT KONFORM [Xi '

Im Datum von 10/09/2025, ist die Elektro-Installation von Eynattener StraRe 173 - 4731 Raeren it nicht konform mit den Anforderungen von Buch 1 des
Koniglichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Erstellung von Buch 1 lber elektrische Anlagen mit niedriger und sehr niedriger Spannung.

Die von Certinergie ausgefiihrte Kontrolle bezieht sich auf die sichtbaren und normal zugénglichen Teile der Installation.
Eine neue Kontrollpriifung muss vom Kéufer innerhalb von 18 Monaten nach der authentischen Verkaufsurkunde durch ein zugelassenes Priforgan durchgefiihrt
werden. Der Kaufer ist verpflichtet, dem anerkannten Kontrollorgan, welches die Kontrollpriffung der elektrischen Anlage durchgefiihrt hat, schriftlich seine Identitat und
das Datum der Kaufurkunde mitzuteilen.

Unterschrift des Priifers

ABGEGEBEN AM 10/09/2025 - TEMPLATE VERSION 3.0.3 - CERTIPAD VERSION 4.0.0

SEITE 1/ &



. CERTINERGIE ASBL - ANERKANNTES KONTROLLORGAN

Cerl'i § Firmensitz 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Tel. (+32)02 88 02 171 B =
Hausanschrift 1566 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux E-Mai info@certinergie.be E
m @ {'@ Hausanschrift 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Web www.certinergie.be L A c
Hausanschrift 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles 563 - INSP

Kontonr. : BE57 0688 9789 1035 MwSt.: BE0536501654
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l

TRADUCTION/UBERSETZUNG J REF. 131/2025/114045/D01:1

» LISTE DER VERSTOSSE

® Der Dispersionswiderstand der Erdung konnte nicht gemessen werden da der ® Der Erdungstrenner ist nicht kanform oder fehlt. - 5.4.3.5.
Erdungstrenner nicht zugangtich, beschadigt oder nicht auffindbar war, oder nicht ® Die Netz- und/oder Lageschemas sind nicht auffindbar. - 3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2.
geoffnet werden konnte (oxidierte oder beschadigte Schrauben) - 5.4.3.5.;5.1.5. ®  Eine oder mehrere Steckdosen hat / haben keine Kindersicherung. - 4.2.2.3.

® Die Betriebsspannung wird nur auf der Schalttafel angezeigt - 3.1.3.3.a ® Elektrisches Material befindet sich an Stellen welche im Badezimmer nicht zugelassen

® Es fehlen Abdeckverschliisse im Stromkasten. - 4.2.2.1.;4.2.2.3. sind. - 7.1.5.3.

® Steckdosen, die nur seitliche Erdungskontakte haben (Typ Schuko) sind verboten. - ® Die Erdungskontakte von Steckdosen sind nicht an den Schutzleiter der
5.3.5.2. Elektroverbindung angeschiossen. - 6.4.6.4.;6.5.7.2.

* Die Kontinuitat des PE mit den Erdungen der Steckdosen und/oder der ortsfest  ® Die Verwendung von Fassungen zur Stromversorgung eines Beleuchtungspunkts
installierten Apparate der Klasse 1 und/oder der (Haupt- Neben-) Potenzialausgleiche wihren des Wartens auf das endgiiltige Beleuchtungsgerét ist nicht gestattet -
ist nicht hergestelll. - 6.4.6.4.;6.5.7.2. 4243a

Leiter des Typs VOB sind nicht unter Schutzrohr oder ordnungsgem&® verlegt. - 5.2.9.
Die Vorrichtungen zum Schutz gegen Elektroschocks durch direkten / indirekten
Kontakt oder andere Schutzvorrichtungen der Elektroinstallation sind beschadigt. - 9.5.

» BEMERKUNGEN

Wir kbénnen nicht ausschlieBen, dass nach Vorlage der Schemata noch andere Sie missen nach dem Verkauf eine individuelle Erdung an der Anlage vorsehen.
VerstiRe festgestellt werden. Netz- und Lageschemas miissen die Adresse der Anlage, die Kontaktdaten der fur die
Die Plane und Schemas missen angepasst werden je nach Arbeiten um Arbeiten verantwortlichen Person und des Eigentlimers enthalten. Letztere miissen
gesetzeskonform zu sein. diese Diagramme unterschreiben und datieren.

® Bei der nichsten Kontrolle muR der Zugang zu den Hauptpotentialanschliissen Die Wohnung ist Uberflllt, zugestellt. Probleme der Zuganglichkeit, der Sichibarkeit.
(Wasserzahler, Gaszahler, Heizungsraum) gewahrleistet sein. Bei einer Ausbesserung der Elektroinstallation kénnen die Ausnahmeregelungen nicht
Die Wohnung ist mébliert, so kann es sein dass nicht alles begutachtet werden konnte. mehr zutreffen.

» PFLICHTEN DES VERKAUFERS UND DES KAUFERS

Der Verkaufer ist verpflichtet :

a) den Bericht des Kontrolibesuchs in der Akte der Elektroinstallation aufzubewahren ;

b) die Akte der Elekiroinstallation an den Kaufer bei der Ubertragung des Eigentums zu (ibermitteln.

Der Kaufer ist verpflichtet :

a) dem anerkannten Kontrollorgan, welches die Inspektion durchgefiihrt hat, seine Identitdt und das Datum des Verkaufsakts mitzuteilen ;

b) die erforderichenArbeiten durchzufiihren, um die wahrend des neuen Inspektionsbesuchs festgestellten VerstdBe zu beseitigen. Sie miissen unverzlglich durchgefithrt werden und
es milssen alle notwendigen Malinahmen ergriffen werden, damit die Verstile im Faille der Aufrechterhaltung der Elektroinstaliation keine Gefahr fiir Personen darstellen. Fiir den Fall,
dass wahrend des zuséatzlichen Kontrollbesuchs Verstslie bestehen bleiben oder die elektrische Anlage nic it in Ordnung gebracht wurde, wird der Bundesdienst welcher Energie in
seinen Zustandigkeiten hat, von dem anerkannten Kontroliorgan nach Ablauf der Frist in Kenntnis gesetzt, :

Der Verkaufer und der Kéufer sind verpflichtet, den flir die Uberwachung zustindigen Beamten des fiir Enery, 3 zustindigen dffentlichen Bundesdienstes unverziglich in Kenntnis zu
setzen (iber Unféllen mit Personen die direkt oder indirekt auf das Vorhandensein elekirischer Anlagen zuriick zu fiihren sind.
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TRADUCTION/UBERSETZUNG REF. 131/2025/114045/D01:1

> ANHANGE

Anderes
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Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

[ TRADUCTION/UBERSETZUNG I

> _ANHANGE

REF. 131/2025/114045/D01:1

Anderes
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> ANHANGE

Anderes
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| TRADUCTION/UBERSETZUNG |

> ANHANGE

REF. 131/2025/114045/D01:1

Skizze der Grundelemente und kurze Beschreibung der Stromkasten

auf Grundlage dessen was sichtbar und zugénglich wéhrend der Kontrolle ist
Nota : diese Skizzen ersetzen nicht die ordnungsgeméssen Kabelschemas und Lageplane

S
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NOTE D'INFORMATION

Section 8.4.2. du Livre 1 du Réglement général sur les installations
électriques : Devoirs du vendeur et de I'acheteur lors de la vente d’une
habitation équipée d’une ancienne installatiori électrique

m Dés que le compromis est signé :
Quels sont les devoirs du vendeur/notaire :

® Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrdle et ses annexes au notaire afin que
celui-ci I'ajoute dans le dossier de la vente ;
@ Le notaire doit faire mentionner dans I'acte de vente les points suivants :
- la date du PV de la visite de contréle
- le fait de la remise du PV de la visite de contréle a I'acheteur
Si le PV de la visite de cantrble est négatif (installation non-conforme) :
- 'obligation pour 'acheteur de communiquer son identivé et la date de I'acte de
vente a I'organisme de contréle agréé qui a exécuté la visite de contréle de Finstallation
électrique.

m Dés que I'acte de vente est signé
Quels sont les devoirs de l'acheteur :

® L'acheteur doit détenir le dossier de 'installation électrique (schémas, PV, ...) en deux
exemplaires ;

Si le PV de la visite de contrdle est positif (installation conforme) :

® L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contréle soit suivant le délai repris sur
le PV de la visite de contréle (maximum 25 ans aprés la date de la visite de contréle) soit
en cas de modification ou extension importante de I'installation électrique.

Si le PV de la visite de controdle est négatif (installation nun-conforme) :

e 'acheteur doit informer I'organisme de contréle agréé qui a exécuté la visite de controle
de linstallation électrique de son identité, de la date de "acte de vente et du PV concerné ;

® Aprés la communication a 'organisme de contréle, il regcit automatiquement 18 mois a
dater de I'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique ;

e |’acheteur peut choisir un autre organisme de controle pour laisser réaliser le recontréle
dans le délai des 18 mois (vérification conformité de Vinstallation).

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de I'Energie — Haute surveillance des infrastructures et produits
énergétiques

Adresse : Boulevard du roi Albert 11 16 1000 Bruxelles

Tél. : 0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be

https://economie.fgov.be

Rue du Progrés 50 0800 120 33 info.eco@economie.fgov.be
1210 Bruxelles https://economie.fgov.be

N® d'entreprise : 0314.595.348



